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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1200
MEDIDAS EM CENTIMETROS

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:5000
MEDIDAS EM CENTIMETROS
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A= 28,68m²

         COORDENAÇÃO

N = 0,0 cm

A= 19,10m²

         SECRETARIA

N = 0,0 cm

A= 8,32m²
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N = 0,0 cm
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RECEPÇÃO
N= 0,0cm

     BWC FEM.
N=-2,0c m

     BWC FEM.
N= 0,0cm

     BWC MASC.
N=-2,0c m

     SECRETAR IA
N= 0 ,0cm

     COOR DENAÇ ÃO
N= 0 ,0cm

     DOCENTES
N= 0,0cm

     CIRCU LAÇÃO
N= 0,0cm

     SALA DE AULA 01
N= 0,0cm

     SALA DE AULA 02
N= 0,0cm      BWC FEM.

N=-2,0c m
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DU AS FACES BRANCAS
ISOLAM ENTO PU 30 MM

TE LHA TERMOROOF
DUAS FACES  BRANCAS
ISOLAMENTO PU 30 MM

FORRO EM DRYWALL

22
0

62
7

SALA
N= 0 ,0cm

REUNIÕES
N= 0,0cm

CIRCU LAÇÃO
N= 0,0cm

60

28
0

10

28
0

10

28
0

10

28
0

10

26
5

10

28
0

10

19
0

15

28
0

10

AUDITÓR IO
N= 0,0cm N= 10 ,0cmN= 15 ,0cm N= 20, 0cm

N= 30,0cm
N = 40,0cm

N= 50,0cm
N= 60,0cm

BWC MASC.
N=-2,0c m

FORRO EM DRYWALL

TE LHA TERMOROOF
DUAS FACES  BRANCAS
ISOLAMENTO PU 30 MM

FORRO EM DRYWALL

REF ERÊNCIA -
REVEST IMENTO PIERIN I -
NAT URAL (25,6X6,5CM)

COR REFERÊNCIA -
SORBET DE PÊSSEGO - SUVINIL

COR REFERÊNCIA -
JASMIM-AMARELO - SUVINIL

JANELAS

RELAÇÃO DE ESQUADRIAS

PORTAS

DIMENSÃOCÓDIGO QUANT.DESCRIÇÃOPEITORIL

QUANT.CÓDIGO DIMENSÃO DESCRIÇÃO

J01
J02
J03
J04

P01 06700X200 PORTA EM ALUMINIO - GIRO - 1 FOLHA
P02 02
P03 1190X210
P04 01

90X210

150X210
P05 180X250

PORTA EM MADEIRA - GIRO - 2 FOLHAS
PORTA EM MADEIRA - GIRO - 1 FOLHA

01

200X150 110 TIPO BASCULANTE - ESQUADRIA EM FERRO 22
200X60 197 04
200X50 210
150X60 197 01

TIPO MAXIM AR- ESQUADRIA EM ALUMINIO
01

TIPO CORRER - ESQUADRIA EM ALUMINIO
TIPO CORRER - ESQUADRIA EM ALUMINIO

VIDRO FIXO
VF01 200X80 210 01
VF02 300X50 115 03ESQUADRIA EM ALUMINIO

ESQUADRIA EM ALUMINIO

PORTA EM ALUMINIO - GIRO - 1 FOLHA

P06 200X210 PORTA EM VIDRO - ABRIR - 2 FOLHAS (EXISTENTE) 02
PORTA EM MADEIRA - GIRO - 2 FOLHAS (EXISTENTE)

AMBIENTE

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA (m²)

CENTRAL DE PÓS GRADUAÇÃO

RECEPÇÃO 27,00

SECRETARIA 19,10

ARQUIVO 8,32

COORDENAÇÃO 28,68

SALA DE ESTUDOS 14,34

DOCENTE 14,30

36,25

36,25

BWC FEM. 19,85

CIRCULAÇÃO 60,97

SALA 20,11

REUNIÕES 19,49

ÁREA ÚTIL 386,62

ÁREA CONSTRUÍDA

RELAÇÃO DE REVESTIMENTOS
PISOS

1 TACO

PAREDE

1 PINTURA LÁTEX

TETO

1 FORRO EM DRYWALL

2 CERÂMICO (H=280CM)

420,17

SALA DE AULA 01

AUDITÓRIO 52,32

BWC MASC. 19,85

SALA DE AULA 02

COPA 9,79

2 CERÂMICO

DEMOLIR

CONSTRUIR

MANTER

LEGENDA

N = 0,15 cm
N = 0,1 cm N = 0,2 cm N = 0,3 cm N = 0,4 cm N = 0,5 cm N = 0,6 cm

N = 0,07 cm

ABRIGO
GÁS COZ

24000 BTU 18000 BTU 18000 BTU 24000 BTU 24000 BTU

18000 BTU

12000 BTU 24000 BTU 12000 BTU 36000 BTU 36000 BTU

A= 28,68m²

         COORDENAÇÃO

N = 0 ,0 cm

A= 19,10m²

         SECRETARIA

N =  0,0 cm

A= 8,32m²

         ARQUIVO

N = 0,0 cm

A= 14,34m²

         ESTUDOS

N = 0,0  cm

A= 14,30m²

         DOCENTES

N = 0,0  cm

A= 36,25m²

         SALA DE AULA 01

N = 0,0 c m
A= 36,25m²

         SALA DE AULA 02

N = 0,0 cm

A= 20,11m²

         SALA

N = 0 ,0 cm
A= 20,92m²

         REUNIÃO

N = 0,0 cm
A= 52 ,32m²

        AUDITÓRIO

N = 0,0 cm

A= 19,85m²

         BWC MASC.

N = -2,0 cm

A= 9,79m²

           COPA

N =  0,0 cm

A= 19,85m²

         BWC FEM.

N =-2,0 cm

A= 27,00m²

         RECEPÇÃO

N = 0,0 cm

A= 60,97m²

         CIRCULAÇÃO

N = 0,0 cm
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ARQ. LETICIA SAMPAIO AGOSTO/23 INDICADA NO DESENHO

PLANTA BAIXA - PÓS REFORMA
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

CORTE B-B
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

CORTE C-C
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

FACHADA
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

CORTE A-A
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

PLANTA A DEMOLIR / A CONSTRUIR
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

PLANTA BAIXA HUMANIZADA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO
ESCALA 1:100
MEDIDAS EM CENTIMETROS

2/2

73
7

Inserido ao protocolo 21.121.769-3 por: Leticia Sacoman Sampaio em: 02/10/2023 16:47. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: ab049f473477d5be5260cfc7c28621ad.



49
0

418

163

418

34
0

68
0

163

418

418

PILAR 15 X30 CM
CONCRETO ARMADO
4 Ø 10.0
ESTRIBOS 5 MM A CADA 20 CM

VIGAS 15 X30 CM
CONCRETO ARMADO
4 Ø 8.0
ESTRIBOS 5 MM A CADA 20 CM
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ESTACA BROCA
h= 3,0 m
CONCRETO ARMADO
DIÂMETRO 20 CM
4 Ø 8.0 MM

BALDRAME 15 X30 CM
CONCRETO ARMADO
4 Ø 8.0
ESTRIBOS 5 MM A CADA 20 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO COM
MANTA ASFÁLTICA EM 2 DEMÃOS
- BALDRAME + 30 CM RODAPÉS





























· 
· 
· 
· 
· 

FORMA DAS VIGAS RESPALDO
ESC. 1:50

FORMA DA FUNDAÇÃO/BALDRAMES
ESC. 1:50

ESTRUTURAL

CENTRAL DE PÓS GRADUAÇÃO - CLM

FELIPE AGOSTO DE 2023 INDICADA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP
CNPJ: 08.885.100/0001-54

FELIPE SCALA FRANCICA
CREA-SP: 50.699.006-57
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Legenda
SAÍDA DE

EMERGÊNCIA
1 Bloco autônomo sinal. emergência no teto

400x400x400
Caixa de passagem de embutir no piso

120x120x75
Caixa de passagem de sobrepor no teto

g
8

Conjunto interrup. simples & tomada a 1,10m do piso

Entrada de serviço aérea

a Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso

a
361 CALHA PARA LAMPADA LED TUBULA 2X20W

CHG
19

5400
Ponto  2P+T a 2,20m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Quadro de medição a 2,00m do piso

9 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 2,20m do piso

ARC30000

3600
10 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

(2x)

2PT
8 Tomada universal (2 )2P+T a 1,10m do piso

(2x)
4

2PT
Tomada universal (2) 2P+T a 0,30m do piso

AL1

35 16

kW.h

100 A

35 16

100 A

10 A

1.5

(704 W)
T

1 (ILUMINAÇÃO 1)

10 A

1.5

(1088 W)
T

2 (ILUMINAÇÃO 2)

13 A

2.5

(1304 W)
T

3 (ILUMINAÇÃO 3)

10 A

2.5

(1000 W)
T

4 (TUG COR)

10 A

2.5

(800 W)
T

5 (TUG SALAS 1)

10 A

2.5

(1000 W)
T

6 (TUG SALAS 2)

13 A

2.5

(1200 W)
T

7 (TUG SALAS 3)

10 A

2.5

(1000 W)
T

8 (TUG COZ)

10 A

2.5

(1100 W)
T

9 (TUG AUD)

40 A

6

(3600 W)
S+T

10 (AR REC)

40 A

6

(3600 W)
S+T

11 (AR SALA 1)

40 A

6

(3600 W)
R+T

12 (AR SALA 2)

40 A

6

(3600 W)
S+T

13 (AR SALA 3)

40 A

6

(3600 W)
R+S

14 (AR SALA 4)

40 A

6

(3600 W)
R+S

15 (AR SALA 5)

40 A

6

(3600 W)
R+S

16 (AR AULA 1)

40 A

6

(3600 W)
R+S

17 (AR AULA 2)

40 A

6

(3600 W)
R+S

18 (AR AUD)

40 A

6

(5400 W)
R+S

19 (CHUV 1)

40 A

6

(5400 W)
R+S

20 (CHUV 2)

40 A

6

(3600 W)
R+S

21 (AR SALA 6)

40 A

6

(3600 W)
R+S

22 (AR AUD 2)

13 A

2.5

(1300 W)
T

23 (TUG SALAS 4)

13 A

2.5

(1200 W)
R

24 (TUG SALAS 5)

13 A

2.5

(1200 W)
T

25 (TUG SALAS 6)

QD1
(63296 W)

QM1
(63296 W)

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 36 40
Iluminação (W)

100 3600 5400
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 ILUMINAÇÃO 1 F+N B1 127 V 14 5 704 704 T 704 1.00 0.52 6.5 1.5 23.0 10.0 2.11 3.56 Ok
a 4 144 144 T 144 0.80 1.4 1.5 23.0 Ok
b 10 360 360 T 360 0.80 3.5 1.5 23.0 Ok

2 ILUMINAÇÃO 2 F+N B1 127 V 28 2 1088 1088 T 1088 1.00 0.52 6.2 1.5 23.0 10.0 1.40 2.85 Ok
c 4 144 144 T 144 0.57 2.0 1.5 23.0 Ok
d 4 144 144 T 144 0.80 1.4 1.5 23.0 Ok
e 2 72 72 T 72 0.65 0.9 1.5 23.0 Ok
f 10 360 360 T 360 0.65 4.4 1.5 23.0 Ok
g 3 108 108 T 108 0.80 1.1 1.5 23.0 Ok
h 3 108 108 T 108 0.80 1.1 1.5 23.0 Ok
i 2 72 72 T 72 0.70 0.8 1.5 23.0 Ok

3 ILUMINAÇÃO 3 F+N B1 127 V 34 2 1304 1304 T 1304 1.00 0.52 8.8 2.5 31.0 13.0 1.52 2.97 Ok
j 4 144 144 T 144 0.65 1.7 2.5 31.0 Ok
k 2 72 72 T 72 0.80 0.7 2.5 31.0 Ok
l 6 216 216 T 216 0.65 2.6 2.5 31.0 Ok
m 2 72 72 T 72 1.00 0.6 2.5 31.0 Ok
n 2 72 72 T 72 0.70 0.8 2.5 31.0 Ok
o 9 324 324 T 324 0.70 3.6 2.5 31.0 Ok
p 9 324 324 T 324 0.80 3.2 2.5 31.0 Ok

4 TUG COR F+N+T B1 127 V 10 1222 1000 T 1000 1.00 0.52 15.1 2.5 31.0 10.0 1.66 3.11 Ok
5 TUG SALAS 1 F+N+T B1 127 V 8 1000 800 T 800 1.00 0.52 15.1 2.5 31.0 10.0 1.20 2.65 Ok
6 TUG SALAS 2 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 0.52 18.9 2.5 31.0 10.0 1.47 2.92 Ok
7 TUG SALAS 3 F+N+T B1 127 V 12 1500 1200 T 1200 1.00 0.52 22.7 2.5 31.0 13.0 2.61 4.06 Ok
8 TUG COZ F+N+T B1 127 V 10 1194 1000 T 1000 1.00 0.65 14.5 2.5 31.0 10.0 2.67 4.12 Ok
9 TUG AUD F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 T 1100 1.00 0.65 14.8 2.5 31.0 10.0 1.73 3.18 Ok

10 AR REC F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 20.0 0.86 2.31 Ok
11 AR SALA 1 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 40.0 0.72 2.17 Ok
12 AR SALA 2 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+T 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 40.0 0.69 2.14 Ok
13 AR SALA 3 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 S+T 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 40.0 1.15 2.60 Ok
14 AR SALA 4 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 40.0 1.18 2.63 Ok
15 AR SALA 5 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 40.0 1.07 2.52 Ok
16 AR AULA 1 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.65 28.0 6 54.0 40.0 1.32 2.77 Ok
17 AR AULA 2 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.65 28.0 6 54.0 40.0 1.16 2.61 Ok
18 AR AUD F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.65 28.0 2.5 31.0 20.0 1.66 3.11 Ok
19 CHUV 1 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.65 37.8 6 54.0 40.0 2.30 3.75 Ok
20 CHUV 2 F+F+T B1 220 V 1 5400 5400 R+S 2700 2700 1.00 0.65 37.8 6 54.0 40.0 2.17 3.62 Ok
21 AR SALA 6 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.52 35.0 6 54.0 40.0 1.39 2.84 Ok
22 AR AUD 2 F+F+T B1 220 V 1 4000 3600 R+S 1800 1800 1.00 0.65 28.0 6 54.0 40.0 0.91 2.36 Ok
23 TUG SALAS 4 F+N+T B1 127 V 13 1611 1300 T 1300 1.00 0.52 24.4 2.5 31.0 13.0 2.54 3.99 Ok
24 TUG SALAS 5 F+N+T B1 127 V 12 1500 1200 R 1200 1.00 0.52 22.7 2.5 31.0 13.0 3.19 4.64 Ok
25 TUG SALAS 6 F+N+T B1 127 V 12 1333 1200 T 1200 1.00 0.65 16.2 2.5 31.0 13.0 2.15 3.60 Ok

TOTAL 76 9 98 11 2 69729 63296 R+S+T 21000 23400 18896
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Legenda - CENTRAL

Caixa Sifonada

CG
PVC

Caixas de Gordura

Chuveiro Coletivo

Joelho 45

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  Residencial com sifão
Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Vaso Sanitário c/ J90°

Legenda detalhada - CENTRAL

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
Metais
   Registro de gaveta c/ canopla cromada
   3/4" 1pç
PVC rígido soldável
   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
   25 mm - 3/4" 2pç

Registro de pressão c/ canopla cromada
PVC rígido soldável
   Registro de pressão c/ canopla cromada
   3/4" 1pç
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