ESTADO DO PARANA ]
POLICIA MILITAR DO PARANA
CORPO DE BOMBEIROS

VPSCIP - VISTO DE PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
NUMERO PROCESSO: 2.2.01.17.0001050844-21

O Servigo de Prevengido Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Parana, analisou o
Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico de UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA -
CAMPUS DE CORNELIO PROCOPIO - UNIDADE CAMPUS, constatando que as medidas de seguranga contra
incéndio e panico indicadas estdo de acordo com as normas:

Localizagdo da Obra ou Area de Risco Planejada:

PR 160, 160 - KM 0
CORNELIO PROCOPIO
CEP 86.300-000 CORNELIO PROCOPIO - PR

Inscri¢do Imobiliaria: Indicagdo Fiscal:

Responsavel Técnico
Registro: PR / 9555 [|Art. do Plano: 20174610221
Nome: LINCOLN MAKOTO NOZAKI

Dados da Edificacdo
Ocupagdo: E-1 ESCOLA EM GERAL

Classe: RESIDENCIAS E COMERCIOS, INDUSTRIAS E SERVICOS (MATERIAIS COMUNS)

Classe de Incéndio: RISCO LEVE

Area Planejada: 6.197,4 m? Quantidade de Pavimentos: 1

Altura: 3,5 m Alvara de Construgio:

Norma de Seguranga: CODIGO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

Medidas de Seguranga Planejadas:

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO
ALARME DE INCENDIO

BRIGADA DE INCENDIO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
EXTINTORES DE INCENDIO

HIDRANTE E MANGOTINHOS

ILUMINACAQO DE EMERGENCIA

SAIDAS DE EMERGENCIA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

788d51b4.cbafbd63.15a29499.10bfd%e3-1
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» Este documento ndo gera direito a liberagdo junto a outros orgdos, cabendo ao interessado cumprir a legislagdo
especifica de cada orgao.
+ Caso ocorram alteragdes das condigdes planejadas, tais como amplia¢des, mudanga de ocupagdo, entre outras, 0

PSCIP perde sua eficécia.
» Apo0s a execugdo do plano, o interessado deve solicitar, ao Corpo de Bombeiros, vistoria para emissdo de laudo
que comprove a adequada instalagido das medidas de seguranga contra incéndio e panico.
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CAPITAO JOAO PAULO DE OLIVEIRA CAPITAO ANGELINO JOSE DE SIQUEIRA

Analista do Servigo de¢ Prevengao Chefia do Servigo de Prevengio
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